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-Vm F:sc L AlGUE DE MONTBLANC, S.L. Direcci6 - '
¥om Cial. AIGUES DE MONTBLANC, S.L. C/ MURALLA ALFONS | 16

feléfons 977 863 016 MONTBLANC

“ax TARRAGONA 43400

acid de.

fipus de mostra AIGUA CONSUM HUMA
Recollida per CLIENTE
Procediment MOSTRA RECOLLIDA SEGONS PNT-0001 | PNT-CO01A

lotiu de control CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 502/2018
leferéncia Client 05X - AIGUES DE MONTBLANC, S.L.

Sats Preca Mostra  26/03/2020 0830 | OBSERVACIONS
ata Recepcid 26/03/2020 11:05 | PARAMETROS IN SITU:
Yata Inici Analisi 26/03/2020 11:34 | ESTADO DE LA oK
Yata Final Analisi 27/03/2020 13:00 | MUESTRA
Yata Emissié Informe  31/03/2020 08:36 | /NCIDENCIAS -
MUESTA ACEPTADA Sl -

RUP FISIC-QUIMIT

’r’O\feS/ASSBIqS Unitats Resultats Concentracié Maxima L.C. Metodologia
pﬂH udes. pH 7.8 6,50 - 9,50 4,01 - 10,01 Potenciometria
Conductivitat pS/em 7872 2500 84 - 12880 Palenciometria
Clor lliure residual _mgfl . 0,72 0,2-1,0 001 Fotomeiria
Clor residual combinat x) mg/l <0,26 2 0,06 Calculo
AHIJ.MEI'HES ORGANOLERPTICS
’rovesIAssalgs Unitats Resultats Concentrac_id Maxima L.C. Metodologia
Calor mg/l Pt/Co 0 15 Fotometria
Olor o Indice 1 3 Organoléptico
Sabor indice 1.5 3a25°C_ Organoléptico
Terbolesa U.N.F. <0,39 1ab 0,39 Nefelometria
ATIONS
'rovesiAssaigs Unitats Rasultais Concentracto Maxima L. Metodolagia
Amon| : <[}, 26 0.5 028 Espoctiofotometria

RUP MICROBIOLOGIC
Jr«'.:ovesIAssalgs Unitats Resultats Concentrac_ié Maxima L.C. Metodologla
Co||f°rms tota|s ufe/1 QHOEHW ) 0 0 <1,0 ‘Fillracion [ por membrana

ufc/100ml 0 1] <1,0 FlItracnén por membrana N

{EGUN LOS PARAMETROS ANAI;IZADOS, LA h}IUESTRA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL RD902/2018

leal Decreto 902/2018
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Nom Fiscal AIGUES DE MONTBLANC, S.L. Direccié

Nom Cial. AIGUES DE MONTBLANC, S.L. C/MURALLA ALFONS |, 16
Teléfons 977 863 016 MONTBLANC

Fax TARRAGONA 43400

Tipus de mostra AIGUA CONSUM HUMA

Recoliida per CLIENTE

Procediment MOSTRA RECOLLIDA SEGONS PNT-0001 | PNT-0001A

Motiu de control  CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
Referéncia Client 05X - AIGUES DE MONTBLANC, S.L.

Data Presa Mostra 26/03/2020 09:30 OBSERVACIONS
Data Recepcié 26/03/2020 11:05 PARAMETROS IN SITU:
Data Inici Analisi 26/03/2020 11:34 ESTADO DE LA oK
Data Final Analisi 27/03/2020 13:.00 | MUESTRA
Data Emissié Informe  31/03/2020 08:36 | /CIDENCIAS
MUESTA ACEPTADA 8l N

%) El calculo se realiza sin tener en cuenta los resultados inferiores al [imite de deteccion. Los resuitados especificados en el apartado "Identificacién de la muestra” han sido
realizados " in situ " en el momento de la recogida de muestra por parte de H3 Laboratoris, en el caso de muestras recogidas por €l cliente, este campo quedara vacio. Todas
las analiticas han sido realizadas en el laboratoric de andlisis de H3 Laboratoris, de lo contrario se indicara el parametro externalizado: e). Explicacion: el simbole " < "
precedente a un resultado , significa que el valor oblenido esta por debajo del limite de cuantificacion. La incertidumbre de los resultados esta calculada y a disposician del
iliente. Los valores indicados en color rojo y precedidos de *, estan fuera de las especificaciones indicadas en la normativa aplicable.

£l presente informe sélo da fe de la muestra analizada. Ei ipo de muestra, la procedencia, la referencia y toda la informacién referente a la muestra ha sido proporcionada por
3l cliente.

l.a copia parcial o total de este documento requiere la autorizacién expresa y por escrito por parte de H3 Laboratoris.

l.aboratorio inscrito en ejercicios de intercomparacion de lelab.

Director de Laboratorio Analista Laboratorio
{Pere Ferraté Marti Alejandro Hervas



