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GRUP FISIC-QUIMIC

Proves/ Ansaigs Urylfats Fesuliaby Goncentracid Maxiroa L.G. Mevodalogha
pH udes. pH 8,0 6,50 - 8,50 4,01-10,01 Potenciometria
Conductivitat pSfcm 717.8 2500 84- 12680 Potenciometria
Clor lliure residual mg/| 0,68 0,2-1,0 0,01 Fotometria
Clor residual combinat x) mafi <0.06 2 0,06 Calculo

PARAMETRES ORGANCLEPTICS

Pt Aasaine timilang Renuitaly Gonnaniracic Maxima i.G. s A
Color mg/l Pt/Co 6 15 Fotometria
Olor Indice 1 3 Organciéptico
Sabor Indice 1 3a25°%C Organoléptico
Terbolesa U.N.F <0,39 1a5 0.39 Nefelometria

CATIONS

Proves/ARsniEs Linitat Easultain Concenfracid Mixima LG Metodologin

Anioni W] <0268 0.5 o2 Esprirafiigmetia

GRUP MICROBIOLOGIC

Prevws s Assaligs Updrats Rasultate Carnsntracid Magima L i
Coliforms totals ufc/100ml 0 0 <10 Filtracién por membrana
Escherichia coli ufe/100mi 0 0 <1,0 Filtracion por membrana
Clostridium perfringens ufe100mil 0 0 <1,0 Fittracron en membrana
Bacteris Aerobis Totals a 22° C ufc/mi 0 100 <10 Siembra en profundiada

Discussig sobre fAssaig/Resultats

SEGUN LOS PARAMETROS ANALIZADOS, LA MUESTRA | CUMPLE CON LAS EVSPECIFICACIONES INDICADAS EN EL RD902/2018

B

Legislacién de la Muestra — P — ——
'Real Decreto 902!2018 |

LABORATORI inscrit al registre de laboratoris de salut ambiental i alimentaria de I' Agéncia de Salut Piblica de Catlalunya, amb el nimero de registre Pagina 1 de 2
LSAA-319-14,
Emprasa cartificada bajo 1508001:2015 con numero de cerlificado 0.04.18081
Conforme a lo que estabiece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, le informamos que los dates personales proporcionados son
confidenciales y forman parte de |os tratamientos titularidad de H3 LABORATORIS 2017, S.L., con la finalidad de agilizar nuestra gestién y servicio, asi
como proporciorarle informacion referente a nuestros productos y servicios que puedan ser de su interés, incluso por medios electrdnicos salve que nos
manifieste el contrario. Puede sjercer sus derechos de accesa, rectificacion, cancalacion, oposicion y en su caso, portabilidad y fmitacion, enviando un
escrito acompanando una fotocopia del D.N.| a la siguiente direcsion: Av. de Falset, 136 - 43206 REUS o enviando un comeo electrdnico a
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x} El céleulo se realiza sin tener en cuenta los resultados inferiores al limite de deteccion. Los resultados especificados en el apartado "ldentificacion de la muestra” han sido
realizados " in sltu ™ en el momento de la recogida de muestra por parte de H3 Laboratoris, en el casoc de muestras racogidas por el cliente, este campo quedara vacio. Todas
las analiticas han sido realizadas en el laboratorio de analisis de H3 Laboratoris, de lo contrario se indicard el pardmetro externalizado: e). Explicacion: el simbolo " <
precedente a un resultade , significa que el valor obtenido esta por debajo del limite de cuantificacién. La incertidumbre de los resultados esta calculada y a dispesicién del
cliente. Los valores indicados en color rojo y precedidos de *, estan fuera de las especificaciones indicadas en |a normativa aplicable.

El presente informe sélo da fe de Ia muestra analizada. El tlpo de muestra, la procedencia, la referencia y toda la informacitn referente a la muestra ha sido proporcionada por
el clisnte.

La copia parcial ¢ total de este donumento requiere la autorizacion expresa y por escrito por parte de H3 Laboratoris.

Laboratorio inscrito en ejercicios de intercomparacion de lelab.
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