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Tipus de mostra AIGUA CONSUM HUMA

Recollida per CLIENTE
Procediment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

Matiu de controf  CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018

Referéncia Client 40X ACN

Data Presa Mostra 24/01/2019 14:30 OBSERVACIONS
Data Recepcit 24/01/2019 14:01 PARAMETROS IN SITU:
1 inici Analisi 24/01/2019 14:32 ESTADO DE LA oK

Data Final Analisi 28/01/2019 14:47 MUESTRA

Data Emissié Informe  30/01/2019 14:47 | /NCIDENCIAS -
MUESTA ACEPTADA Sl
OBSERVACIONES
PROPORCIONADAS
POR EL CLIENTE
CONDUCTIVIDAD 729
(microS/cm)
CLORO LIBRE 0.44
RESIDUAL{(ppm)
TEMPERATURA (°C) 9
TURBIDEZ (UNF) 145

GRUP FISIC QUIMIC

Proves/Assaigs Unitats Resuitats Concentracidé Maxima L.C. Metodologia
. Clor residual combinat x) mg/l 0,06 2 0.01 Norma UNE-EN IS0
i 7393-2:2000
3 Conductlwtat pSiem 566.5 2500 84 - 12880 Normma UNE-EN 27868:1994'
¥
o : udes. pH 84 50 - 9,50 . Norma UNE-EN 150
- P 6 4,01 - 10,01 1052 =000 |
f Clor lliure residual mg/l 0,66 0,2-1,0 0.01 Norma UNE-EN 15O
_ : 73632:3000
ProveslASSIgs Umtats Resuitats Concentracico Maxima L.C. Metodologia
.. Color mg/l Pt/Co 3 15 Espectrofolometria
_Olor indice 1,5 3 Norma UNE-EN 1622:2007 .
_Sabor Indice 1 3a25C Norma UNE-EN 1622:2007 |
: Terbolesa U.N.F. <0,39 1a5 — Norma UNE-EN SO
s . 7027:2001 ;
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Tipus de mostra AIGUA CONSUM HUMA

Recollida per CLIENTE
Procediment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

fMo:‘.r'u de control CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018

Referéncia Client 40X ACN

.Data Presa Mostra 24/01/2019 11:30 . OBSERVACIONS

Data Recepcio 24/01/2019 14:01 PARAMETROS IN SITU: '
o Inici Analisi 24/01/2019 14:32 ESTADODELA OK
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| MUESTA ACEPTADA S|

OBSERVACIONES

PROPORCIONADAS

POR EL CLIENTE

| CONDUCTIVIDAD 729
{microS/cm)
CLORO LIBRE 0.44

| RESIDUAL(ppm)
| | TEMPERATURA (°C) 9
' | TURBIDEZ (UNF) 1.45

—

Proves/Assaigs Unitats Resultats Concentracico Maxima L . Metodologiz

~ Amoni ] ma/| 0,26 : as  om Falneolarimetria
_.Jes/Assaigs Unitats Resultats Concentracié Maxima L.C. Metodologia

_Coliforms totals ufc/100m! 0 0T T "4p UNE-ENISO 9308-1:2014

_Escherichia coli ufc/100ml 0 0 <10 UNE-EN IS0 9308-1:2014

Real Decreto 902/2018 |

x} El célculo se realiza sin tener en cuenta los resultados inferiores al limite de deteccion. Los resuttados especificados en el apartado "ldentificacién de la muestra” han sido
realizados " in situ * en el momento de la recogida de muestra por parte de H3 Laboratoris, en el caso de muestras recogidas por el cliente, este campo quedara vacio. Todas
las analiticas han sido realizadas en el laboratorio de anélisis de H3 Laboratoris, de lo confrario se indicaré el parametro extemalizado: €). Explicacién: el simbolo " <™
precedente a un resultado , significa que el valor obtenido esta por debajo del limite de cuantificacién. La incertidumbre de los resultados esta calculada y a disposicin del
cliente. Los valores indicades en color rojo y precedidos de *, estan fuera de las especificaciones indicadas en la normativa aplicable.

El presente informe sdlo da fe de la muestra analizada. El tipo de muestra, la procedencia, la referencia y toda la informacion referente a la muestra ha sido proporcionada por
el cliente.

La copia parcial o tolal de este documento requiere |a autorizacitn expresa y por escrito por parte de H3 Laboratoris.

Labaoratorio inscrito en ejercicios de intercomparacion de lelab.
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